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FERRO’

OSTRZEZENIA

Montaz, podtaczenie elektryczne oraz ustawienie pompy musza byé wykonane
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, w zgodno$ci z zasadami i przepisami
obowiazujacymi w kraju zainstalowania. Nie przestrzeganie tych podstawowych
zasad bezpieczenstwa spowoduje utrate gwarancji oraz zdejmie z producenta
odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty wyrzadzone ludziom lub mieniu. Niniejszy
sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby
o0 obnizonych mozliwosciach fizycznych, umystowych i osoby o braku do$wiad-
czenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzér lub instruktaz
odnos$nie do uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposodb, tak aby zwiazane z tym
zagrozenia byty zrozumiate. Dzieci nie powinny bawi¢ sie sprzetem. Dzieci bez
nadzoru nie powinny wykonywac czyszczenia i konserwacji sprzetu.

ZAKRES ZASTOSOWANIA
Ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wytacznie dla wody pitnej.

MONTAZ

Na rurze zasilajacej lub powrotnej. Strzatka wyttoczona na korpusie pompy po-
kazuje prawidtowy kierunek przeptywu - RYS. 1. Przed i za pompa nalezy za-
montowac zawory odcinajace - RYS. 2. Pompe nalezy ZAWSZE montowac tak,
aby wat znajdowat sie w pozycji poziomej, a silnik i puszka elektryczna nie byty
narazone na zawilgocenie - RYS. 3. Twardo$¢ wody obiegowej nie powinna by¢
wyzszaniz 15 °F.

PODLACZENIA ELEKTRYCZNE

Napiecie zasilania i czestotliwo$¢ pradu musza odpowiadac¢ danym z tabliczki
znamionowej. KAZDA POMPA MUS| ZOSTAC PRAWIDLOWO ZABEZPIECZONA
PRZEWODEM OCHRONNYM. Podtaczenia wykonac jak na rysunku - RYS. 4.
Nalezy zamontowac 2-biegunowy wytacznik z przerwa pomiedzy stykami co
najmniej 3 mm - RYS. 5. Zasilanie pompy podtaczy¢ poprzez odpowiedni bez-
piecznik. Nalezy stosowac¢ przewody w izolacji gumowej HO5RR-F 3x0.75 mm?.

URUCHOMIENIE

Po zamontowaniu pompy nalezy doktadnie odpowietrzyc¢ instalacje przed uru-
chomieniem pompy. Podczas pierwszego uruchomienia pompa musi by¢ na-
stawiona na predko$¢ maksymalna - RYS. 6. W celu odpowietrzenia pompy
prosze wykreci¢ nakretke u nasady watu i pozwoli¢ na kilkusekundowy wyciek
wody - RYS. 7. Pompa nie moze pracowac¢ gdy w instalacji nie ma wody. Uwaga,
niebezpieczenstwo poparzenia - RYS. 8. Regulacje predkosci obrotowej pompy
wykonuje sie za pomoca trojpozycyjnego przetacznika na puszce elektrycznej,
réwniez podczas pracy pompy - RYS. 9.

OBSLUGA
Pompa nie wymaga dodatkowych czynnosci obstugowych. Po dtuzszym postoju
nalezy jedynie sprawdzic, czy wat nie jest zablokowany - RYS. 10.



FERRO

PARAMETRY TECHNICZNE

Model 25-40 130 | 25-40 180 | 25-60 130 | 25-60 180 | 32-60 180 | 25-80 180 | 32-80 180

Zakres

funkcjonowania 0,2-3,5m%h 0,2-4,5m3h 0,1-10,5m%h

Wysokos¢

podnoszenia max. 3,8 m max.55m max.8m

Temperatura ; o o

cieczy min. +2°C, max. +110°C

Rodzaj .

pompowanej cieczy| woda pitna

Maksymalne

citnienie 1,0 MPa (10 bar)

Klasa ochrony IP 44

Klasa izolacji H

Dtawik kabla PG 9

: z osig watu w pozycji poziomej i ze skrzynka zaciskowa

Instalacja umieszczona dowolnie, lecz nie pod pompa

Napiecie 50-60 Hz, ~230V

Pobér mocy (1,11,111) 35/45/65 W 55/70/100 W ‘ 135/190/245 W

Rozstaw przytaczy | 130 mm 180 mm 130 mm 180 mm

Przytacze 112" | 2 [ | 2

Temperatura . °

otoczenia min. +2°C, max. +40°C

ROZWIAZYWANIE PROBLEMO
USTERKA MOZLIWA PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
o Sprawdzi¢ podtaczenia
Brak zasilania elektrycznego elektryczne i bezpieczniki
Sprawdzi¢ dane na tabliczce

Zte napiecie zasilania znamionowej i przytaczy¢

Pompa nie uruchamia sie wtasciwe napiecie
Uszkodzony kondensator Wymieni¢ kondensator

Ustawi¢ predkos¢ maksymalna

Wirnik pompy zablokowany przez e g
zanieczyszczenia na tulejach Is(r)ggzl)iiz\?aac wirnik za pomoca

Instalacja hatasuje Zaduzy Fr?eptyw : Zmniejézyc’ p’rgdkos’é o.brotéw
Instalacja jest zapowietrzona Odpowietrzyc¢ instalacje

Pompa hatasuje P.oym‘pa J:est zapovx‘/ievtrzona _ Od.powiet'rz.)fc'vpompe :
Ciénienie na ssaniu jest za niskie | Zwiekszyc ci$nienie na ssaniu pompy|
Pomiedzy wirnikiem silnika i i -

Pompa uruchamiasie i po stojanem lub pomiedzy wirnikiem 325122@2;;!&% sie obraca.

krétkim czasie zatrzymuje pompy i korpusem osadzity sie P :
zanieczyszczenia lub kamien zanieczyszczenia zpompy




KARTA GWARANCYJNA FERRO

WARUNKI GWARANCJI

1.Firma FERRO S.A. udziela gwarancji prawidtowego dziatania na pompy Ferro zgodnie
z podanymi nizej warunkami.

2.Gwarant (FERRO S.A.) zapewnia Nabywcy dobra jako$¢ i sprawne dziatanie urzadze-
nia, przy jego uzytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami technicznymi, okre-
$lonymi w instrukcji obstugi w okresie:

- 24 miesiecy na pompy, od daty sprzedazy,
- 6 miesiecy na wykonane naprawy gwarancyjne i zastosowane czesci zamienne.

3.W okresie gwarancji Nabywcy przystuguje prawo do bezptatnych napraw (wymiany
na nowe) uszkodzen powstatych z winy producenta. Gwarancja obowiazuje na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej. Poza granicami R.P. obowiazki gwaranta przejmuje sprze-
dawca.

4.Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych: w czasie transportu, na skutek nie-
prawidtowego magazynowania urzadzenia, jak réwniez wszelkich uszkodzen me-
chanicznych powstatych poza zaktadem produkcyjnym oraz uszkodzen wyniktych
z nieprawidtowej eksploatacji i ztego montazu.

5.Gwarancja nie obejmuje nieprawidtowoséci dziatania i uszkodzen spowodowanych brakiem
filtra. Przed pompa nalezy zainstalowac filtr siatkowy o min. iloéci oczek 200 szt./cm?.

6.Gwarancja nie sa objete czesci, ktore ulegaja naturalnemu zuzyciu w nastepstwie nor-
malnej eksploatacji.

Swiadczenia z tytutu gwarancji:

- Gwarantowi zobowiazanemu z tytutu niniejszej umowy przystuguje wybdr sposobu
spetnienia swoich obowiazkdw wobec Nabywcy.

- Wramach gwarancji wadliwe czesci podlegaja naprawie lub wymianie, pod warunkiem
niezwtocznego powiadomienia Gwaranta o powstatym uszkodzeniu i nadestaniu - na
zadanie i w sposdb okreslony przez Gwaranta - uszkodzonej pompy wraz z karta gwa-
rancyjna i dowodem zakupu. Koszty przesytek zwiazane z naprawami gwarancyjnymi
pokrywa Gwarant.

- Wymienione czesci lub pompy pozostaja wtasnoscia firmy FERRO S.A.

- Nabyweca traci uprawnienia z tytutu gwarancji w razie dokonania napraw lub przerébek

przez osoby nieupowaznione przez Gwaranta.

Gwarancja na sprzedany towar nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien

kupujacego [nabywcy) wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zgtoszenie reklamacji:

1.Reklamacje nalezy zgtosi¢ do sprzedawcy lub Gwaranta.

2.Podstawa do rozpatrzenia zasadnosci zobowiazan gwarancyjnych sa: niniejsza, prawi-
dtowo wypetniona karta gwarancyjna wraz z zataczonym dowodem zakupu.

3.Nabywca lub sprzedawca zobowiazany jest na polecenie i koszt Gwaranta przestac
urzadzenie najego adres, za posrednictwem uzgodnionej wczes$niej firmy spedycyjnej.

4.Po sprawdzeniu i stwierdzeniu zasadnosci roszczen gwarancyjnych, Gwarant dokona
naprawy urzadzenia lub wymiany na nowe w czasie 14 dniroboczych, a nastepnie zwro-
tu urzadzenia na adres reklamujacego.

5.Gwarancja nie podstemplowana przez sprzedawce lub z dokonanymi poprawkami typu
i numeru pompy jak rowniez daty sprzedazy jest niewazna i tak zgtoszona reklamacja
nie bedzie rozpatrywana przez Gwaranta.
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UPOZORNENi

Montdz, elektrické pripojeni a sefizeni cerpadla musi byt provedeny osobami
s odpovidajici odbornou kvalifikaci, v souladu s normami a zakony platnymi
vzemiinstalovani.NedodrzZeni téchto nafizenia nedodrZeni pokynd uvedenych
vnavodu ma za nasledek ztratu zaruky a zbavuje vyrobce odpovédnosti za ves-
keré Ujmy zplsobené osobam nebo vécem. Tohle zafizeni mohou obsluhovat
déti starsi 8 let, lidé s omezenymi fyzickymi a mentalnimi schopnostmi a lidé
snedostatkem zkuSenostia znalosti, za predpokladu, Ze jsou sezndmeni s bez-
peénostnimi pokyny takovym zplsobem, Ze chapou souvisejici rizika. Déti by
si nemély hrat se zarizenim. Détem by nemélo byt dovoleno provadét Cisténf
a udrzbu zarizeni.

ROZSAH POUZITI
Tohle obéhové Cerpadlo je vhodné pouze pro pitnou vodu

MONTAZ 3

Montdaz cerpadla provedte po odstranéni necistot ze systému. Cerpadlo musi
byt instalovano pouze s osou hridele ve vodorovné poloze, v povolenych polo-
hach dle obr. 3. tak, aby instala¢ni krabice a motor nebyly vystaveny zvlhnu-
ti, instalaéni krabice ¢erpadla nesmi sméfovat doll. Sipka vyznacena na téle
Cerpadla vyznacuje smér proudénivody cerpadlem - obr. 1. Pfed i za cerpadlo
instalujte uzaviraci ventily obr. 2., pfed vstupem vody do cerpadla instalujte
filtr k zachyceni necistot. Cerpadlo nesmi byt spusténo, pokud neni zarizeni
naplnénovodou - nebezpecizniceni cerpadla. Tvrdost vody by neméla byt vyssi
nez 15 °F.

ELEKTRICKE PRIPOJENI

Elektrické pFipojeni smi provadét pouze odborné zplsobild osoba s odpovi-
dajici kvalifikaci. Instalace musi byt provedena dle platnych norem a zékon0.
Napajeci napéti a frekvence elektrického proudu musi souhlasit s Gdaji na
popisném Stitku. Kazdé cerpadlo musi byt fadné jisténo ochrannym vodi¢em.
PFipojeni provedte privodem s dostate¢nym vnéjsim prdmérem a odpovidajici
odolnosti, s vodici 3x0,75 mm? - obr. 5. Pred Cerpadlo instalujte odpovidajici
vypina¢ se vzdalenosti kontaktd v rozpojeném stavu min. 3 mm.

UVEDENi DO PROVOZU

Ujistéte se, Ze je zarizeni spravné naplnéno, provedend hydraulicka pripoje-
ni jsou tésna. Peclivé odvzduSnéte topné zafizeni, pred spusténim cerpadla
se presvédcte, Ze hridel ¢erpadla neni zablokovana - obr. 10. Za G¢elem od-
vzdusnénirotorového prostoru Cerpadla vySroubujte matici u nastavce hridele
a umoznéte nékolikavterinovy vytok vody - obr. 7, pozor nebezpeci opareni.
Elektrické ¢asti chrante pred vychazejici vodou. Rychlost otaceni cerpadla
ovladate pomoci tfipolohového prepinace - obr. 9.

UDRZBA
Cerpadlo nevyZzaduje dalsi obsluzné Cinnosti, v pfipadé demontaze Cerpadla
odpojte elektrické pripojeni a zavrete uzaviraci ventily.




FERRO’

TECHNICKE PARAMETRY

Typ 25-40130 | 25-40 180 | 25-60 130 | 25-60 180 | 32-60 180 | 25-80 180 | 32-80 180
Rozsah provozu 0,2-3,5m%h 0,2 - 4,5m%h 0,1-10,5m3h
Vytlacna vyska max. 3,8 m max. 55m max. 8 m

Teplota média

min. +2°C, max. +110°C

Druh ¢erpané

kapaliny pitnd voda

Maximalni tlak 1,0 MPa (10 bar)

Trida ochrany IP 44

Trida izolace H

e

Instalace s osou hridele ve vodorovné poloze, instalacni krabice nesmi byt pod osou

Napajeni 50-60 Hz, ~230 V

EL. pFikon (1,11,111) 35/45/65 W 55/70/100 W ‘ 135/190/245 W
Stavebni délka 130 mm 180 mm 130 mm ‘ 180 mm

Pripojovaci zavit 11/2" ‘ 2" ‘ 11/27 ‘ 2"

Pracovna teplota
prostredia

min. +2°C, max. +40°C

PORUCHA

PRIiCINA

ODSTRANENI PROBLEMU

RESENI

Cerpadlo se netoéi

Neni napajeni

Zkontrolujte napajeni a jisti¢

Spatné napajeni

Zkontrolujte spravné napéti.

Spatny kondenzator (jednofa-
zovy motor)

Vyménte kondenzator

Zablokovany rotor

Zvolte maximalni rychlost a/
nebo uvolnéte rotor pomoci
Sroubovaku

Systém je hluény

PFilis vysoky pratok

Zvolte mensivykon cerpadla

Zavzdu$nény systém

Odvzdu$néte systém.

Cerpadlo je hlu¢né

Vzduch v cerpadle

Odvzdusnéte cerpadlo

Maly saci tlak

Zvyste tlak v sani

Cerpadlo se spusti, ale po
kratké dobé se zastavi

Necistoty mezi rotorem a
statorem nebo mezi obéznym
kolem a télesem Cerpadla.

Zkontrolujte, Ze hiidel se
otacivolné. Odstrante veskeré
necistoty.




FERRO ZARUCNI LIST

ZARUCENi PODMINKY

. Firma NOVASERVIS, spol. s r.o. poskytuje zaruku na spravnou funkci ¢erpadla Ferro v dél-
ce 24 mésici, v souladu s jeho urcenim a technickymi podminkami uvedenymi v navodu
k obsluze. Cerpadlo musi byt instalovano osobami s prislusnou odbornou kvalifikaci.

.Zarucni list musi byt vyplnén a potvrzen prodejcem a montazni firmou, kterd provedla
instalaci Cerpadla, nevyplnény zarucni list je neplatny.

.Prodejce je povinen pfi prodeji vyrobek predvést, pripadné pozdéjsi reklamace na po-
vrchové poskozeni nebudou uznany.

.Opravnénou reklamaci uplatni zdkaznik u obchodni organizace, kde vyrobek zakoupil,
pripadné primo u firmy NOVASERVIS, spol. s r.o. PFi reklamaci predlozte radné vypl-
nény zaruéni list spolu s dokladem o prodeji, bez pfedlozeni platnych dokladd nebude
reklamace uznana.

.Zaruka se vztahuje vyhradné na vady prokazatelné vzniklé vinou vyrobce, nikoliv na
vady vzniklé nespravnou a neodbornou instalaci, nedodrzenim veskerych instrukci
uvedenych v navodu, vadami zplsobenymi neéistotami z rozvodd, zamrznutim apod.

.Zaruka se nevztahuje na poskozeni zplsobena béhem prepravy, nasledkem nevhodné-

ho skladovani a na pokozeni zplisobena nevhodnym pouzivanim vyrobku.

Zéaruka se nevztahuje na dily, které podléhaji pfirozenému opotiebeni zpisobenému

obvyklym uZivanim.

8.Zaruka nemdize byt uznana pFijakémkoliv neopravnéném zasahu do vyrobku.
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FERRO’

UPOZORNENIE

Montaz, elektrické pripojenie a nastavenie ¢erpadla musia byt vykonané osobami
so zodpovedajlcou odbornou kvalifikaciou, v silade s normami a zdkonmi platnymi
v krajine instalovania. NedodrZanie tychto nariadeni a nedodrzanie pokynov uve-
denych v ndvode ma za nasledok stratu zaruky a zbavuje vyrobcu zodpovednosti za
akékolvek ujmy spésobené osobam alebo veciam. Toto zariadenie m6zu obsluhovat
deti starsie ako 8 rokov, ludia s obmedzenymi fyzickymi a mentalnymi schopnosta-
mi a ludia s nedostatkom sklsenostia vedomosti, za predpokladu, Ze st obozname-
ni s bezpecnostnymi pokynmi takym sp6sobom, Ze chdpu suvisiace rizika. Deti by
sa so zariadenim nemali hrat. Detom by nemalo byt dovolené vykonavat Cistenie a
Udrzba zariadenia.

ROZSAH POUZITIA
Toto obehové cerpadlo je vhodné len pre pitnd vodu

MONTAZ

Montaz erpadla vykonajte po odstraneni necistdt zo systému. Cerpadlo musi byt
inStalované len s osou hriadela vo vodorovnej polohe, v povolenych polohach podla
obr. 3. tak, aby instalacné krabice a motor neboli vystavené zvlhnutiu, inStalagné
krabice cerpadla nesmu smerovat nadol. Sipka vyznacena na tele cerpadla vyzna-
Cuje smer prudenia vody cerpadlom - obr. 1. Pred i za ¢erpadlo inStalujte uzatvara-
cie ventily obr. 2., pred vstupom vody do Cerpadla nainstalujte filter na zachytenie
necist6t. Cerpadlo nesmie byt spustené, pokial nie je zariadenie naplnené vodou
- nebezpeéenstvo zni¢enia Cerpadla. Tvrdost vody by nemala byt vy$3ia ako 15 °F.

ELEKTRICKE PRIPOJENIE

Elektrické pripojenie méZze vykonavat iba odborne spésobild osoba so zodpove-
dajucou kvalifikaciou. Instalacia musi byt vykonana podla platnych noriem a za-
konov. Napdjacie napatie a frekvencia elektrického pridu musi sthlasit s ddajmi
na popisnej doske. Kazdé Cerpadlo musi byt riadne istené ochrannym vodi¢om.
Pripojenie vykonajte privodom s dostatoc¢nym vonkajsim priemerom a zodpoveda-
jucou odolnostou, s vodi¢mi3x0,75 mm? - obr. 5. Pred ¢erpadlo instalujte zodpove-
dajuci vypinac so vzdialenostou kontaktov v rozpojenom stave min. 3 mm.

UVEDENIE DO PREVADZKY

Uistite sa, Ze je zariadenie spravne naplnené, vykonané hydraulické pripojenia st
tesné. Starostlivo odvzdusnite vykurovacie zariadenie, pred spustenim cerpadla
sa presvedcte, Ze hriadel cerpadla nie je zablokovany - obr. 10.

Za Gcelom odvzduSnenia rotorového priestoru cerpadla vyskrutkujte maticu pri
nastavci hriadela a umoznite niekolkosekundovy vytok vody - obr. 7, pozor nebez-
pecenstvo obarenia. Elektrické ¢asti chrante pred vychadzajlicou vodou.Rychlost
otacania Cerpadla ovladate pomocou trojpolohového prepinaca - obr. 9.

UDRZBA
Cerpadlo nevyzaduje dalSie obsluzné ¢innosti, v pripade demontéaze cerpadla od-
pojte elektrické pripojenie a zatvorte uzatvaracie ventily.



FERRO

TECHNICKE PARAMETRE

Typ 25-40130 | 25-40180 | 25-60130 | 25-60 180 | 32-60 180 | 25-80 180 | 32-80 180
Rozsah prevadzky 0,2-3,5m%h 0,2-4,5m3h 0,1-10,5m3/h
Vytlacna vyska max. 3,8 m max. 55m max.8m
Teplota média min. +2°C, max. +110°C

EJ:;af;';/panej pitna voda

Maximalny tlak 1,0 MPa (10 bar)

Trieda ochrany IP 44

Trieda izolacie H

Eﬁglcohvfdka PG 9

Instalacia s osou hriadela vo vodorovnej polohe, inStalacna krabica nesmie byt pod osou
Napajanie 50-60 Hz, ~230 V

EL. prikon 35/45/65 W 55/70/100 W ‘ 135/190/245 W
Stavebn dizka 130 mm 180 mm 130 mm ‘ 180 mm

Pripojovaci zavit 11/2" ‘ 2" ‘ 11/27 ‘ 2"
Errgscﬂve’&?atem‘“a min. +2°C, max. +40°C

ODSTRANENIE PROBLEMOV

PORUCHA

Cerpadlo sa netoéi

PRICINA RIESENIE
Nie je napajanie Skontrolujte napajanie a istic¢
Z1é napéjanie Skontrolujte spravne napéatie

Zly kondenzator (jednofazovy

motor)

Vymente kondenzator

Zablokovany rotor

skrutkovaca

Zvolte maximalnu rychlost a/
alebo uvolnite rotor pomocou

Systém je hlucny

Prilis vysoky prietok

Zvolte mensivykon cerpadla

Zavzdu$neny systém

Odvzdus$nite systém

Cerpadlo je hlu¢né

Vzduchv

Cerpadle Odvzdus$nite cerpadlo

Maly saci tlak

Zvyste tlak v sani

Cerpadlo sa spusti, ale po
kratkej dobe sa zastavi

Necistoty medzi rotorom a

statorom

Skontrolujte,

¢isahriadel

alebo medzi obeznym | otaca volne. Odstrante vsetky
kolesom a telesom Cerpadla. necistoty.




ZARUCNY LIST FERRO

ZARUENE PODMIENKY
1.Firma NOVASERVIS, spol. s r.o. poskytuje zaruku na spravnu funkciu ¢erpadla Ferro
v diZke 24 mesiacov, v stlade s jeho uréenim a technickymi podmienkami uvedenymi
v navode na obsluhu. Cerpadlo musi byt initalované osobami s prisludnou odbornou
kvalifikaciou.

.Zarucny list musi bytvyplneny a potvrdeny predajcom a montaznou firmou, ktora vyko-
nala instalaciu ¢erpadla, nevyplneny zarucny list je neplatny.

.Predajca je povinny pri predaji vyrobok predviest, pripadné neskorsie reklamacie na
povrchové poskodenia nebudl uznané.

.Opravnent reklaméaciu uplatni zdkaznik u obchodnej organizacie, kde vyrobok zaku-
pil, pripadne priamo u firmy NOVASERVIS, spol. s r.o. Pri reklamécii predloZte riadne
vyplneny zarucny list spolu s dokladom o predaji, bez predlozenia platnych dokladov
nebude reklamacia uznana.

.Zaruka sa vztahuje vyhradne na chyby preukazatelne vzniknuté vinou vyrobcu, nie
na vady vzniknuté nespravnou a neodbornou instalaciou, nedodrzanim vsetkych in-
Strukcii uvedenych v navode, vadami spésobenyminecistotami z rozvodov, zamrznutim
apod.

.Zaruka sa nevztahuje na poskodenie sp6sobené pocas prepravy, nasledkom nevhod-
ného skladovania a na poskodenie spdsobené nevhodnym pouZzivanim vyrobku.
Zaruka sa nevztahuje na diely, ktoré podliehajl prirodzenému opotrebovaniu spésobe-
nému obvyklym uzivanim.

8.Zaruka nemoze byt uznana pri akomkolvek neopravnenom zasahu do vyrobku.
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A

WARNINGS:

Installation, electrical connection and setting up of the pump must be carried
out by skilled personnel in compliance with the general and local safety requla-
tionsin force. Failure to abide by these instructions invalidates every right to the
guarantee, as well as endangering persons and things.

This device can be used by children at age at least 8 years and by people with
limited physical and mental abilities, and by people with lack of experience and
knowledge, if instruction concerning safty use of the device will be provided, so
that the associated risks will be understood. Children should not play with the
device. Children should not be allowed to clean and maintain the equipment.

RANGE OF USE:
This circulation pump is suitable for drinking water only.

INSTALLATION:

On the delivery pipe or the return pipe. The arrow stamped on the pump body indi-
cates the direction of flow - FIG. 1. Install an interception valve on both the intake
pipe and the delivery pipe - FIG. 2.

ALWAYS fit the circulation pump with the motor shaft in a horizontal position,
avoiding the dripping of water onto the motor and onto the terminal board - FIG. 3.
The water hardness TH should not be higher than 15 °F.

ELECTRICAL CONNECTION:

Supply voltage and frequency must be the same as shown on the data plate.
The circulation pump must ALWAYS BE CONNECTED TO EARTH. Make the
connection as indicated below - FIG. 4.

Fit a two-pole switch with contact opening distance of at least 3 mm. Pow-
er supply should be connected via an appropriate fuse. Use rubber cables
HO5RR-F 3x0,75 mm? - FIG. 5.

STARTING UP:

After installation, fill and bleed the system before running the pump. Start the
circulation pump at top speed - FIG. 6.

If it is necessary to bleed air from the motor, slowly slacken the breather cap
and let the water flow out for a few seconds - FIG. 7. Avoid running the circulation
pump when there is no water in the system. Take care, danger of scalds - FIG. 8.
Speed adjustment, on pumps provided with the necessary device, is accom-
plished by turning the knob of the three-position switch, even when the motor
is live - FIG. 9.

MAINTENANCE:
The circulation pump does not require any maintenance.
Atthe start of the winter season, ensure that the motor shaft is not blocked - FIG. 10.
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TECHNICAL PARAMETERS

Model 25-40130 | 25-40 180 | 25-60 130 | 25-60 180 | 32-60 180 | 25-80 180 | 32-80 180
Operating range 0,2-3,5m3%h 0,2-4,5m3/h 0,1-10,5m%h
Head pressure max. 3,8 m max. 55m max.8m
Fluid temperature min. +2°C, max. +110°C
;[{Jplg of pumped drinking water
Maximum
pressure 1,0 MPa (10 bar)
Protection class IP 44
Insulation class H
Cable gland PG ¢
N with the shaft axis in a horizontal position and with the terminal
Installation box fitted arbitrarily, but not under the pump
Voltage 50-60 Hz, ~230V
Power
[consu]mption 35/45/65 W 55/70/100 W 135/190/245 W
LILII
Terminal spacing | 130 mm 180 mm 130 mm ‘ 180 mm
Terminal 11/2" ‘ 2" ‘ 11/2" ‘ 2"
Ambient : o o
temperature min. +2°C, max. +40°C
TROUBLESHOOTING

FAULTS POSSIBLE CAUSES REMEDIES

No supply voltage g:giﬁ;?ﬁigctric connections

Check the data on the plate and

Incorrect supply voltage apply the correct voltage

The pump does not start Faulty capacitor

[single-phase motors) Change the capacitor

Select the maximum speed

Rotor blocked by deposits on and/or free the rotor with a

the bushes screwdriver
X X Flow rate too high Select a lower speed
The system is noisy —
Airin the system Bleed the system
. . Airin the pump Bleed the pump
The pump is noisy -
Intake pressure too low Increase the intake pressure

Dirt or scale between the
The pump starts and then rotor and the stator lining or
stops after a short time between the impeller and the
pump body

Check that the shaft is turning
freely. Remove any dirt and/
orscale




FERRO WARRANTY CERTIFICATE

WARRANTY CONDITIONS

1.FERRO S.A. company provides a 24-month warranty for a correct operation of the
Ferro pump in agreement with its application and technical conditions specified in the
Instruction Manual, and 6-month warranty for repairs and used spareparts. Warranty
period starts on the final user purchase date. Warranty applies on the territory of Po-
land, for other countries seller is responsible for any warranty certificates.

2.The warranty certificate must be completed and stamped by the seller and the instal-
lation company which installed the pump; anincomplete warranty certificate is invalid.

3.The selleris obliged to show the product when selling it; potential later claims regard-
ing surface damage will not be accepted.

4.The customer will make a legitimate claim in the organization where he has bought the
product or directly in the FERRO S.A. company. In case of a claim, he will submit a duly
completed Warranty Certificate together with a purchase receipt ; the claim will not be
accepted unless valid documents are submitted.

5.The warranty covers only flaws provably caused by the manufacturer, not by incorrect
or incompetent installation, a failure to satisfy all instructions specified in the User’s
Manual, flaws caused by impurities in the distribution system, freezing, mechanical
damages etc.

6.The warranty does not cover damages caused during transport, unsuitable storage or
improper usage of the product.

7. The warranty does not cover parts that are subject to natural wear caused by standard
application as well as all faults caused by dirts carried by pumped liquid. Usage of
proper filter at the pump’s inlet is mandatory.

8.The warranty cannot be accepted after any unauthorized interference with the product.
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OBSERVATIE

Instalarea, cablarea sireglarea pompeitrebuie sa fie efectuate de catre persoane
cu calificare corespunzdtoare, in acord cu normele si legile in vigoare in tara in
care este instalat echipamentul. Nerespectarea regulamentului si recomanda-
rilor din manual duce la pierderea garantiei si excepteaza producdtorul de res-
ponsabilitatea pentru toate daunele cauzate persoanelor sau altor obiecte. Echi-
pamentul nu poate fi utilizat de copii cu varsta sub 8 ani si de catre persoane cu
capacitatifizice reduse, senzoriale sau mentale, sau fara experienta sau cunosti-
intele necesare, decat cu conditia sa fie sub supraveghere sau dupa ce acestea au
primitinstructiunile referitoare la utilizarea sigura a echipamentului si au fost in-
telese pericolele inerente exploatarii echipamentului. Copii nu trebuie sa se joace
cu echipamentul. Curatarea si operatiunile de intretinere care trebuie efectuate
de catre utilizator nu trebuie sa fie efectuate de copii fara supraveghere.

DOMENIUL DE APLICARE
Aceasta pompa de circulatie se foloseste numai pentru apa potabila

INSTALARE

Instalati pompa numai dupa eliminarea tuturor impuritatilor din sistem. Pompa
trebuie s& fie instalata cu axa arboreluiin pozitie orizontala, in pozitiile permise in
conformitate cu Fig. 3, astfel incat cutia de cabluri si motorul sa nu fie supuse la
umiditate, cutia de jonctiuni a pompei nu trebuie sa fie indreptata in jos. Sdgeata
de pe corpul pompeiindicddirectiade curgere prinintermediul pompei- Fig. 1.In-
stalati robineti de trecere inainte si dupa pompa, precum si un filtru de impuritati.
Pompa nu trebuie sa functioneze daca nu este inundata cu apa - lipsa apei poate
duce la distrugerea sa.

CONEXIUNE ELECTRICA

Cablare poate fi efectuatd numai de catre o persoand cu o calificare corespunza-
toare Firele trebuie sa fie conectate in conformitate cu reglementarile sinormele
valabile. Tensiunea de alimentare si frecventa de curent trebuie s corespunda
cu datele specificate pe eticheta. Fiecare pompa trebuie sa fie protejata cu un fir
de protectie. Utilizati un cablu de alimentare, cu un diametru exterior adecvat si
rezistenta corespunzatoare, cu conductoare 3x0.75 mm?2 - Fig. 5. Instalati un co-
mutator corespunzator inainte de pompa, cu distanta minima de contact in pozitia
deschis de 3 mm.

PUNEREA IN FUNCTIUNE

Asigurati-va cd pompa este corect inundata, si ca racordurile hidraulice sunt
stranse. Aerisiti cu atentie sistemului de incalzire, asigurati-va ca axul pompeinu
este blocat inainte de pornirea pompei - Fig. 10. Pentru a aerisi sectiunea rotoru-
luidesurubati piulita de la adaptorul axului si permiteti apei sa curga afara pentru
cateva secunde- Fig. 7;

ATENTIE: Pericol de oparire. Protejati sectiunile electrice de jetul de apa.Viteza de
rotatie este controlata de un comutator cu trei pozitii - Fig. 9.

INTRETINERE

Pompa nu necesita intretinere suplimentard, inainte de a scoate pompa, deconec-
tati firele electrice siinchideti robinetii de oprire.

ATENTIE:La inceputul sezonului invernal asigurati-va ca arborele conducator nu
este blocat.



FERRO CERTIFICAT DE GARANTIE

PARAMETRII TEHNICI

Model 25-40130 | 25-40 180 | 25-60 130 | 25-60 180 | 32-60 180 | 25-80 180 | 32-80 180
Domeniu de
Pomeniu de 0.2-35mvh 0.2-45mh 0.1-10,5m¥h
Irrimgilcggrpeea de max. 3,8 m max. 5,5 m max.8m
[emperatura min. +2°C, max. +110°C
"I)'Lpr%lplai%hidului apa potabila
Presiune maxima 1,0 MPa (10 bar)
Clasa protectie IP 44
Clasa izolare H
Bucsa cablu PG 9

cu axul central in pozitia orizontala si cu carcasa montata
Instalarea indiferent, cu rgstrictia de a 0 nu'monta sub pompa
Tensiune 50-60 Hz, ~230 V
Putere (1,11,111) 35/45/65 W ‘ 55/70/100 W ‘ 135/190/245 W
v cabluri 130 mm ‘ 180 mm ‘ 130 mm ‘ 180 mm
Racoduri 11/2" [ 2 [ [ 2
Eé?ﬁﬁmwra min. +2°C, max. +40°C

DEPANARE

DEFECT CAUZA DEFECTIUNII REMEDIUL DEFECTIUNII

Verificati conexiunile electrice
sisigurantele electrice
Verificati datele de pe placa si
aplicati tensiunea corecta
Condensator defect Inlocuirea condensatorului
Selectati viteza maxima si/sau
eliberati rotorul cu o surubelni-
ta si curatati-l

Pompa nu porneste

Tensiune de alimentare incorecta

Pompa nu porneste

Rotorul pompei este blocat de
murdaria de pe perii

. Debitul este prea mare Selectati o viteza mai mica
Sistemul este zgomotos — N PP
Aerin sistem Pierdere de lichid in sistem
Aerin pompa Pierdere de lichid
Pompa este zgomotoasa i isi - -
P 9 Presiunea de admisie prea Cresterea presiunii de admisie

scazuta

Verificati daca statorul se inva-
rte liber. Indepartati orice mize-
rie sau calcar daca exista

Pompa se porneste iar mai
apoi aceasta se opreste dupa
putin timp

Calcar intre rotor si stator sau
intre stator si corpul pompei

CONDITIIDE GARANTIE

Prezentul certificat atesta calitatea echipamentului garantat de producator in conditiile unei utilizari corecte, in
conformitate cu prevederile Manualului de Instalare si Exploatare ce insotesc produsul. Produsul corespunde
normelor europene de securitate, evaluarea conformitatii fiind atestata prin aplicarea marcajului CE pe eticheta
de produs, conform prevederilor Legii nr. 608/2001, republicatd. Novaservis Ferro Group srl garanteaza ca pro-
dusele la care se referd aceastd declaratie sunt in conformitate cu Directivele CE in ceea ce priveste alinierea
legislatiilor Statelor Membre ale CEE. Standarde utilizate: EN 60 335-1:2012+A11:2014; EN 60335-2-51:2003+A1
EZ&%%/S&%O%ZZO%I 62233:2008; EN 55014-2:2015; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 61000-3-2:2014;

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A PRODUSULUI ESTE de 10 ani, perioada in care, producatorul asigura service-ul
necesar, piesele de schimb aferente sau produse echivalente de schimb.




CERTIFICAT DE GARANTIE FERRO

Firma NOVASERVIS FERRO GROUP (denumit& in continuare Garant) asigura o garantie de 24 de luni pentru
functionarea corecta a pompei de circulatie penru apa potabila din punct de vedere hidraulic si mecanic, in
concordanta cu domeniul lor de utilizare si cu conditiile tehnice din ,Manualul de utilizare”.

2. Perioada de garantie este calculata de la data de vanzare a pompei, dar nu mai mult de 36 luni de la data
fabricatiei indicatd pe certificatul de garantie.

3. Pompatrebuie sa fie instalata de catre o persoana autorizata cu calificare corespunzatoare.

4. Intimpul perioadei de garantie Cumparatorul va avea dreptul la reparatii gratuite (inlocuire) in cazul defecte-
lor apdrute din vina Garantului.

5. Certificatul de garantie trebuie sa fie completat si stampilat de catre vanzator si firma care a facut montajul,
un certificat de garantie incomplet nu este valid.

6. Vanzatorul este obligat sa prezinte produsul clientului atunci cand il vinde; reclamatiile ulterioare in ceea ce
priveste defectele de suprafata nu vor fi acceptate. R

7. Pentru orice reclamatie clientul se poate adresa companiei de unde a cumparat produsul. In cazul unei ce-
reri, el va prezenta un certificat de garantie completat in mod corespunzator, impreuna cu bonul sau factura
fiscala. Solicitarile nu vor fi luate in considerare daca nu sunt insotite de documente valabile.

8. Garantia nuacopera parti care sunt supuse uzurii naturale cauzate de utilizare standard.

9. Aceasta garantie nuacopera daunele aparute in timpul transportului sau din ca-uza depozitarii necorespun-

zatoare ainstalatiei si nici daunele mecanice aparute in afara unitatii de productie sau cauzate de exploatarea
necorespunzatoare sau montarea necorespunzatoare a pompei de circulatie penru apa potabila la instalatii
noi sau existente.

10. Garantia nu acoperd defectiuni ale a pompei de circulatie penru apa potabila, cauzate de inghet sau de dis-
f_ulnct,ii cauzate de calitatea proastd a apei din sistem, incluzand depunerile sau blocarea din cauzaimpurita-
tilor. N

11. ATENTIE: In cazul pierderii, distrugerii sau deteriordrii Certificatului de Grantie NU SE EMIT duplicate.

DREPTURILE CONSUMATORULUI:

Drepturile consumatorului sunt cele prevazute in capitolul lll, articolele 9 - 14 din Legea nr. 449/2003 privind
vanzarea produselor Sl garantiile asociate acestora, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in
continuare Legea nr. 44972003], si in Ordonanta nr. 21/1992 privind protecpia consumatorilor, cu modificarile si
completarile ulterioare(denumita in continuare Ordonanta nr. 21/1992). 3.2. Prezentul certificat de garantie nu
afecteaza drepturile consumatorului conferite prin Legea nr. 449/2003 si prin Ordonanta nr. 21/1992.

SERVICII PRESTATE IN GARANTIE:

1. Garantulare posibilitatea de a alege modul de indeplinire a obligatiilor sale fata de Cumparator.

2. In cadrul garantiei pompele de circulatie penru apa potabila pot fi reparate sau inlocuite, cu conditia noti-
ficarii prompte a Garantului in privinta prejudiciului rezultat si a trimiterii la ce-rerea si in modul specificat
de Garant a echipamentului deteriorat cu certificatul de garantie si dovada cumpararii. Costurile legate de
transportul pentru reparatii sunt suportate de Garant.

. Piesele sau produsele inlocuite rdman in proprietatea Garantului.

. Cumparatorul pierde dreptul la garantie in caz de reparatii sau modificari efectuate de o persoana neautori-
zatd de catre Garant.

5. Garantia pentru marfa vanduta nu exclude, nu limiteaza si nu suspenda drepturile cumparatorului care re-

zulta din neconformitatea produsului cu contractul de cumparare.

DEPUNEREA RECLAMATIEI:

1. Reclamatia trebuie raportata la distribuitor (NOVASERVIS FERRO GROUP) prin intermediul departamentului
de service al Garantului:

¢ Callcenterservice:

tel. Mobil : 0753522 524

tel./fax: 0264522524

e-mail: 48(dnovaservis.ro

Baza valabilitatii obligatiilor de garantie o constituie prezentul certificat de garantie, completatin mod cores-

punzator, insotit de dovada achizitionarii.

. Cumparatorul sau vanzatorul au obligatia sa trimitad catre Garant si pe cheltuiala acestuia echipamentul la

adresa de mai jos, printr-o firma de curierat agreata in prealabil.

. Dupé verificarea si constatarea validitatii pretentiilor de garantie, Garantul va repara sau inlocui echipamen-
tulcuunulnouintermende 15zile lucratoare, siapoiil vareturna pe adresa persoanei care a depus reclama-
tia sau, dupa caz, pe adresa punctului de vanzare .

5. Conditia pentru admiterea obligatiilor de garantie de catre Garant este trimiterea impreuna cu piesa defecta
acertificatului de garantie completat corespunzétor si o copie a dovezii de cumparare a sistemului. Inabsenta
certificatului de garantie sau in cazul unui certificat de garantie completat necorespunzator sau cu modifi-
cari, taieri, etc. survine pierderea garantiei.

ADRESA DE LIVRARE:

Pompele de circulatie penru apa potabila care fac obiectul unor reclamatii vor fi trimise prin intermediul unei

societati de transport convenite in prealabil, la adresa distribuitorului: Novaservis Ferro Group srl, Cluj Napoca,

Piata 1848 NR.2, judetul Cluj alaturi de o nota: Reclamatie privind calitatea produsului.
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NPEAYNPEXXAEHUE

MOHTa)K, noAKfK4YeHne 3/1IeKTpoONpoBOAKYU U HaCTpOVIKy Hacoca A40JIKHbI BbINONHATL
Nnua c cooTBeTCTBYOWNMN KBaJ’IVIq)MKaLI,VIﬂMM, B COOTBETCTBUWN C MPUHLMNAMN N MO~
NOXEeHUAMK, feicTBYOWMMK B CTpaHe ycTaHoBKU. HecobntogeHne aTUX 0CHOBHbIX
npuvHUKUNoB be3onacHoCTW BReYeT yTpaTy rapaHTum n ocsoboxgaeT 3rotosutens
0T OTBETCTBEHHOCTU 3a Kakoin-nnbo yuiepb, NpuUMHEHHbI NIOAAM N UMYLLECTBY.
3710 obopynoBaHue MOryT UCMoNb30BaThL eTH B Bo3pacTe 8 neT 1 cTaplle, v iuua-
MW C OrpaHUYeHHbIMK ¢V|3I/I‘-leCKVIMVI N NCUXNYECKNUMWN BO3MOXKHOCTAMMU, a TakXKe
nuuamu bes onbiTa 1 3HakoMmcTBa ¢ obopynoBaHueM, ecnu bynet obecneyeH Hapa-
30p UK MHCTPYKTax no 6esonacHoit akcnayaTauumn obopynoBaHus, Tak, 4Tobbl oHM
0CO3HaNu CBAI3aHHYI0 C Takol aKkcnayaTauueil onacHocTb. 3To obopyfoBaHue - He
urpywka ans getei. [letn 6e3 Hag3opa B3poCbix HE MOMYT YNCTUTL 0bopyaoBaHKS
N YyXaXnBaTb 3@ HUM.

COEPA NPUMEHEHUA
3TOT LMPKYNALMOHHbIA HACOC NpeHa3HaYeH UCKIOYNTENLHO AN NNTHeBOW BOAbI.

MOHTAX

Ha nutatowem unu BosspatHoM nposoe. CTpesika - WTaMmn Ha Kopnyce Hacoca nokasbi-
BaeT nNpaBuibHoe HanpaBnieHne TedeHuns - PUC. 1.

Mepep v 3a HacocoM cnepyeTycTaHOBUTb 3amnopHsble knanaHsl - PUC. 2.

Hacoc BCEIJA ponxeH bbITb ycTaHOBMEH Tak, 4Tobbl Bas HaxoAuNCs B FOPU3OH-
TaNbHOM MOJSIOXEHWUM, @ ABUraTeNlb U 3neKTpuyeckas kopobka He otceipenn - PUC. 3.
XKecTKoCTb LMpKYNALMOHHOM BOAbI He Jo/KHa npeBbiwaTh 15 °F.

MNOAKTHOYEHUE K3JIEKTPOCETU

MopkntoyeHMe Hacoca K 3/1. CeTU MOXET NPOBOAWUTL TONbKO NPUrOAHOE C npodec-
CMOHaNbHOW TOYKM 3peHns 1L, obnajatoLiee COOTBETCTBYOLLER KBanupukaLmen.
YcTaHoBKa A0s1KHA BbITh NpoM3BeaeHa CornacHo AeicTByOWMM CTaHAAPTaM 1 3a-
KoHaM. HanpsixxeHne NUTaHUA M 4acToTa 31, TOKa [OJIKHbI COOTBETCTBOBATb JaHHbIM
Ha nacrnopTHoit Tabnuuke. Kaxpapll Hacoc pomkeH bbiTb Hagnexawmm obpasom
3alUMLEH 3aWWUTHLIM NPOBOAHUKOM. [pucoefMHeHne MPOU3BOAUTE C MOMOLLbIO
BBOAA C OCTATOYHbLIM BHELIHUM ANAMETPOM M COOTBETCTBYIOLLEN CTOMKOCTbLIO, NO-
cpefcTBoM nposofHukos 3 x 0,75 MM2 - puc. 5. Mepepn HacocoM ycTaHOBUTE COOT-
BETCTBYIOLWMIA BbIK/IKOYATENb C PACCTOSHUEM MEX/Y KOHTATKTaMu B Pa3oMKHYTOM
COCTOSHWUM KaK MUHUMYM 3 MM.

BBO/J1 B 3KCNNYATALIUIO

Ybeputech B ToM, 4To obopyfoBaHue Hagnexalmm obpa3oM HanoNHeHo BOAOH, a
rMapaBanMyeckne coeguHeHNs repMeTUYHbl. TwaTenbHo geaspupyiTe oTonuTeb-
Hoe obopynoBaHue v nepef 3anyckoM Hacoca ybefnTech B TOM, 4TO Bajl Hacoca He
3abnokuposaH - puc. 10. YTo6bl cTpaBUTL BO3AYX U3 HACOCA, OTBUHTUTE raikyy oc-
HOBaHUA Bajsia N NO3BOJIbTe BOAE BbITEKATb B Te4eHNe HEeCKOJIbKUX CeKyH[, - PUC. 7.
BHuMaHKe - onacHocTb oxora! 3awuuiainTe 3. getanu oT Bbixoadallen sogbl. Cko-
pPOCTb BpallleHMd Hacoca ynpasisaeTca npu NoMoLLy TPexno3nLMOHHOro nepeknto-
YyaTens - puc. 9.

TEXHUYECKOE O6CJTY>)KMUBAHUE
Hacoc He TpebyeT kakoro-nubo TexobcnyxxnuBaHus, Npu ero AeMoHTaxe oTKOUYUTE
€ro 0T 3J1. CETW 1 NepekpoiiTe 3anopHble KnanaHsl.
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TEXHWYECKUE NAPAMETPbI

Mogens 25-40 130 | 25-40 180 | 25-60 130 | 25-60 180 | 32-60 180 | 25-80 180 | 32-80 180
Ananason 0,2-35Mm%y 02-45Mm%/y 0,1-10,5m%y
bYHKLNOHMPOBAHUS

BbicoTa nogbema Mmakc. 3,8 M Makc. 55 M Makc. 8 M
Temnepatypa MuH. +2°C makc. +110°C

KUAKOCTH

Tun nepekayrBaeMoin

KUAKOCTH nuTbeBas BoAa

MakcumanbHoe

nasneHme 1,0 MMa (10 6ap)

Knacc zauwmtsl P 44

Knacc nsonaunn H

[poccens kabens PG 9

C OCblo Basla BropnM3oHTaJIbHOM MOSTOXKEHUN U C KNeMMHOW KOPOBKOVI,

okpy>aloLLjeii cpefbl

Cncrema pPacnonoXeHHoW NPOM3BOAbHLIM 06pa30M, HO He N0 HacoCOM
HanpsxeHwve 50-60 Hz, ~230 V

ﬁa”c‘x‘ﬁn MOLHOCTH 35/45/65 BT 55/70/100 BT ‘ 135/190/245 BT
PaCCTOQHMe Mexay

aonaMN 130 MM ‘ 180 MM 130 MM ‘ 180 MM

Bsoa 12 [ 2 [ e | 2
Temneparypa MUH. +2°C makc. +40°C

HEQOCTATOK/AEDEKT

BO3MOXKHAS MPUYUHA
NEDEKTA

PELWEHUE NPOBJIEM

PELWEHUE

Hacoc He BktoyaeTcs

OTCyCTBVIE 3neKTpuyeckoro
nNTaHNAa

MpoBepuTh 3n€TPUYECKOE NOJA-
KJIYEHWE U MPefloXpaHuTeNu

Mnoxoe HanpsaxeHue (MuTaHua)

MpoBepuTb AaHHble Ha Tabany-
Ke n noaKkn4ynTb cCooTBeT-
CTBEHHOe Hanpsa>XeHune

NcnopyeHHbIN KOHeHcaTop

3aMeHuTb KoHAeHcaTop

PoTop Hacoca 3abnokuposaH
3arpsisHeHUsIMU B BTYSIKE

YcTaBNTb MaKCUManbHYO CKO-
pocTb 1 pa3bnoknposaTh poTop
npy NoMoLLM 0TBEPTKY

ObopynoBaHue wWymnT

Cnuwkom bonblwioe npoTekaHue

YMeHbWHTb ckopocTb 0bopoToB

B cucteme BO34YyX

Ounctnth cncrtemy

Hacoc wymunt

B Hacoce Bo3fyx

OyncTnTb Hacoc

,D,EBJ'ISHl/Ie npu BCacbiBaHUn
CJIVLIKOM HNU3Koe

YBennynTtb flaBneHune Ha Bca-
CblBaHuMe Hacoca

Hacoc 3anycaeTca nnocne
KOPOTOKOro BpeMeHu 0CTaHaB-
nvBaeTca

Mexpy poTopoM MoTopa/aBura-
TeNs N CTaTopOM MM MEX Ay po-|
TOPOM Hacoca W KopnycoM nosi-|
BUJIMCb 3arPA3HEHNS UM KaMHY|

MpoBepuTs NN Ban KPyTUTCSA.
YAaanuTh BCe 3arpasHeHns U3
Hococa




FERRO FAPAHTVHbBIA TAJIOH

FAPAHTUHAHBIE YCNOBUSA

1. ®upma FERRO S.A. npepocTaBnseT rapaHTvio Ha ucnpasHoe GyHKLMOHMPOBaHME
Hacoca Ferro cpokoM 24 Mecsila B COOTBETCTBWMW C €r0 Ha3HaYeHNEM U TEXHNYECKM-
MW YCNOBUSIMU, yKa3aHHbIMU B PyKOBOACTBE N0 3KcnayaTauun. Hacoc gonxeH bbb
ycTaHOBMeH 1L, aMu, obnagaoLmnMm cooTBeTCTBYOLEN KBanupukaLmei.

2. MapaHTUIHBIA TanoH fosnxeH bbiTb 3amosiHeH v MOATBEpX/AeH NpoAaBLOM U MOH-
TaXXHoW ¢UPMON, yCTaHOBUBLUEW HACOC, He3amnoJIHEHHbIM TapaHTUWHBLIA TanoH
HepencTBUTENEH.

3. Mpopaseu 06s3aH Npy Npofaxe NPoOAEMOHCTPUPOBATL U3AENUE, B MPOTUBHOM CNly-
Yae noAaHHble No3xe pekaaMauuu no B 0OTHOWEHUN NOBPEXAEHNS MOBEPXHOCTM He
6yayT npu3HaHsbl.

4. MpaBoMepHble peknaMalunm KIMeHT NpeAbsBaAseT TO KOMMepYeCcKoi opraHusaumuu,
B KOTOPOW OH KYNWA usfenve, unu HenocpepcteeHHo ¢upme FERRO. Mpu peknama-
LUUW NpeAbsaBUTe HaAnexalmm ob6pa3omM 3anonHeHHbIW rapaHTUIHbIR TanoH BMecTe
C AOKyMeHTOM 06 onnaTe nokynku, 6e3 npefbaBAeHUS AeNCTBUTENbHBIX AOKYMEHTOB
peknaMauus He Npu3HaeTcs.

5. TapaHTUs pacnpocTpaHaeTCcss WCKIKYUTENbHO TONbKO HAa HEUCMPaBHOCTU, AOKa-
3yeMblM 06pa3oM BO3HUKLIME MO BWHE MPOU3BOAWUTENS, HO HE HA HEUCTPABHOCTH,
BO3HMKWIME MO MPUYNHE HEeNpaBWIbHOW W HeKBaNUPULMPOBAHHON YCTaHOBKMU,
HecobtofeHNs BCeX UHCTPYKLMIA, yKasaHHbIX B PYKOBOACTBE, a TakXXe He pacnpo-
CTpaHfeTCca Ha HeWCNPaBHOCTU, BO3HUKLIME MO NPUYUHE BO3AEWCTBUS TPA3U U3
CUCTEeMbl pacnpeenerus, 3aMep3arus v T.n.

6. TapaHTUs He pacnpocTpaHfeTCcss Ha MNOBPeX/eHWs, BO3HUKLIME BO BpPeMs TpaHC-
NOPTUPOBKU, MO NPUYMHE HEHAAIEXALLEero XpaHeHUs, a Tak>Ke Ha NOBPeXAeHUs no
NPUYMHE HEHAeXallero Cnoib30BaHNa U3AENUS.

7. TapaHTUs He pacnpocTpaHseTcsd Ha fAeTanu, nofsiexatline eCTeCTBEHHOMY U3HOCY N0
npu4nHe 06bIYHOTO NCNONIb30BaHMS.

8. MapaHTWs He MOXeT Npu3HaHa npu NoboM HenpaBoMepHOM BMellaTeNbCTBE B KOH-
CTPYKUUIO U3aenuns.



FERRO’

FIGYELMEZTETESEK:

A szivattyl beszerelését, elektromos bekotését és lizembe helyezését szak-
ember kell végezze a hatélyos altaldnos és helyi biztonsagi szabalyoknak
megfelelden. Ezen eldirdsok be nem tartasa érvényteleniti a garancialis jogo-
kat, illetve veszélyeztetheti személyek és targyak épségét. Ezt a késziiléket 8
éves és annal idésebb gyerekek, illetve fizikailag, vagy mentalisan korlatozott
személyek, illetve tapasztalattal és ismerettel nem rendelkezd személyek csak
akkor hasznalhatjak, ha felvildgositast kaptak a termék biztonsagos haszna-
lataval kapcsolatban, tovabba megértik a benne rejlé veszélyeket. Gyermekek
nem jatszhatnak a termékkel. Gyermekek nem tisztithatjak a terméket, és nem
hajthatnak végre rajta felhasznaldi karbantartast.

HASZNALATI TARTOMANY:
Ezt a keringetd szivattyUt kizarélag ivévizhez tervezték.

BESZERELES:

A szallité vagy a visszatérd csdre. A szivattyUtesten talalhaté nyil az dramlas
iranyat jelzi. 1. dbra Szereljen mind a bemeneti mind a szallitocs6héz megsza-
kito szelepet. 2. dbra

A keringetd szivattylt helyezze MINDIG vizszintes helyzetbe a motortengely-
lyel, megakadalyozva, hogy viz csépdgjon a motorra vagy a kapcsoldtablara.
3.4bra

Avizkeménység TH-ja nem haladhatja meg a 15 °F.-ot.

ELEKTROMOS CSATLAKOZAS:

Atapfesziiltségnek és a frekvencidnak meg kell egyeznie az adattablan meg-
jelolt értékekkel. A keringetd szivattyGt MINDIG LE KELL FOLDELNI. A csatla-
koztatast a 4. dbranak megfelelGen végezze.

Csatlakoztasson egy 2 pélusut kapcsolot, melynek legaldbb 3 mm az érintkez6-
tavolsaga. Nem sziikséges tulterhelés elleni védelem.

HO5RR-F 3x0,75 mm? gumi kabeleket hasznaljon. 5. dbra

A SZIVATTYU BEINDITASA:

A beszerelést kovetden téltse fel, és légtelenitse a rendszert, mielétt izembe
helyezné a szivattyut. Teljes sebességen inditsa be a keringetdszivattyut. 6. dbra
Ha légteleniteni kell a motort, lassan lazitsa meg a szell§zésapkat és hagyja
kifolyniavizet néhany masodpercig. 7. abra Ne hagyja m{kodni a keringet6szi-
vattyut, ha nincs viz a rendszerben. Vigyazat, forrazasveszély! - 8. dbra

A fordulatszamot Ugy tudja beéllitani, az ehhez sziikséges eszkozzel rendel-
kezg szivattyun, hogy elforgatja a gombot a harom allasu kapcsoldn, akkor is,
ha a motor m(kaddik. 9. arba

KARBANTARTAS:
A keringetGszivattyd nem igényel karbantartast.
Atéliidészak kezdetekor gy6z6djon meg rola, hogy nem szorul a motortengely.



FERRO

MUSZAKI ADATOK

Modell 25-40130 | 25-40 180 | 25-60 130 | 25-60 180 | 32-60 180 | 25-80 180 | 32-80 180
Miikodési tartomany 0,2-3,5m%h 0,2-4,5m%h 0,1-10,5m3h
Nyomasmagassag max. 3,8 m max. 5,5 m max.8m
Folyadék min. +2°C, max. +110°C

hémérséklete
Szivattyuzott

folyadék tipusa Ivoviz
Maximalis nyomas 1,0 MPa (10 bar)
Védelmi osztaly IP 44
Szigetelési osztaly H
Tomszelence PG 9

a tengellyel vizszintes helyzetben és a csatlakozé dobozzal

Beszerelés tetszés szerint, de ne a szivattyl ala

Fesziiltség 50-60 Hz, ~230 V

[Elfl'leerQ]iafOanSZtéS 35/45/65 W 55/70/100 W ‘ 135/190/245 W
Terminal tavolsag 130mm | 180 mm | 130 mm ‘ 180 mm

Terminal 1/2° [ 2 [ [ =
Kornyezeti min. +2°C, max. +40°C

hémerséklet

HIBAELHARITAS

MEGHIBASODAS LEHETSEGES 0K ELHARITAS

Ellendrizze az elektromos csatla-|
kozasokat és biztositékokat

Nincs halozati fesziiltség

Ellendrizze az adatokat a leme-
zen és allitsa be a megfeleld
fesziltséget

Nem megfelel halozati
fesziiltseg

Aszivattylnem indul el Hibas kondenzator (egyfazisu

motorok esetén) Cserélje ki a kondenzatort

Vélassza ki a maximalis sebes-
Arotort blokkoljak a perselyeken | séget és/vagy tegye szabadda
lévé lerakodasok arotort egy csavarhlzo segit-
ségével

Tul magas az atfolyasi sebesség | Allitsa alacsonyabb segességre

Arendszer hangos

Levegds a rendszer Légtelenitse a rendszert
Levegés a szivattyu Légtelenitse a szivattyut

Aszivattyd zajos Abeszivott levegd nyomasa tal Novelje a beszivott levegd nyo-
alacsony masat

Piszok vagy salak a rotor és az Ellendrizze, hogy a tengely
allorész bélés kozott vagy a jaré- | szabadon forog-e. Tavolitsa el a
kerék és a szivattyltest kozott szennyezédést/ vagy a salakot

A szivattyl beindul, majd
rovid idé utan leall




JOTALLASI JEGY FERRO

GARANCIALIS FELTETELEK

1. A NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft. 24 hdonap garanciat vallal a Ferro szivattyu
megfelelé mikodésére, egyetértésben a miiszaki leirdsban foglalt felhasznalassal
és miszaki feltételekkel, tovabba hat hénap garanciat a javitasrailletve a felhasznalt
alkatrészekre. A garanciaid6 akkor kezdddik, amikor a végfelhasznalé megvasaroljaa
terméket. A garancia Magyarorszag teriiletére vonatkozik, mas orszagokban az eladd
felelds a garancialevélért.

2. A garancialevelet ki kell tolteni és lepecsételni az eladdnak és a szivattyl beszerelé-
sétvégz6é szakembernek is; a hidnyosan kitoltétt garancialevél nem érvényes.

3. Az eladdnak kitelessége megmutatni a terméket eladaskor a vasarlénak, késébb fel-
meril6 esetleges reklamacio feliileti sériilés miatt nem fogadhato el.

4. Avevé vagy annal a cégnél tehet jogos reklamaciot, ahol a terméket megvette, vagy
kézvetleniil a NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft-nél. Reklamacié esetén be kell mu-
tatni a kitoltott, lepecsételt garancialevelet a vasarlast igazold szamlaval egyiitt; az
érvényes dokumentumok bemutatasa nélkil a reklamacié nem fogadhaté el.

5. A garancia csak a bizonyithatéan a gyarté altal okozott hibakra terjed ki, a garancia
nem terjed ki a nem megfeleld illetve a szakszer(tlen beszerelés, a m(iszaki leiras-
ban foglaltak be nem tartdsa miatt bekdvetkezé meghibasodasokra, az elosztérend-
szerben lévé szennyezbdések, fagyas és mechanikus sériilések okozta hibakra.

6. Agarancia nem terjed ki a szallitas alatt bekdvetkezett sériilésekre, a nem megfeleld
tarolds vagy a termék nem megfeleld hasznélata miatti meghibdsodasokra.

7. Agarancianem terjed ki az altaldnos hasznalat soran elkopd részekre, illetve semmi-
lyen meghibdsodasra, melyet a szivattylzott folyadékban talalhaté szennyezédések
okoznak. A szivattyl bemeneténél a megfelel6 sz(iré hasznalata kételez6.

8. Agarancianem fogadhaté el, haaterméken barmilyen nem megengedett beavatkozas
tortént.



FERRO

A

BHUMAHMUE:

MoHTaXxbT,cCBbP3BaHETO KbM efleKTpuyeckata MpexXxa W HacTpoikuTe Ha
nomnata TpsbBa Aa ce M3BBLPLWIAT OT KBANUPULMPAH CNELManuCT B CbOTBET-
CTBME C MHCTpyKuMUTe 3a Be3zonacHocT.He3naspaHeTo Ha Te3M UHCTPYKLMK
BOAM o obe3cuiBaHe Ha rapaHuMsTa ,a Cbllo M pucka OT 3acTpallaBaHe Ha
nuua u npeaMeTn.ToBa ycTPOiCTBO MOXe fia Ce U3M0M3Ba OT AeLa Ha Bb3pacT
Hall-Manko 8 rOAMHMW 1 OT XOpa C OrpaHNYeHN YMCTBEHN 1 pU3nyeckn cnocob-
HocTTu 1 6e3 onnt CAMO ,ako ca cnaseHun UHCTPYKUUKTe 3a be3zonacHa paboTa
M PUCKBT 0T M3non3BaHeTo My e pa3bpan.flena HE Tpsibea fa urpasat c yctpoii-
ctBoT0.HE ce gonycka Aeua fja noYncTBaT uam obcyxsaT ycTpOUCTBOTO.

COEPA HA MPUNTOXKEHUE:
Ta3u uupkynaunoHHa noMna e npegHasHayeHa U3KJIOUMTENHO 3a NUTelHa BoAa.

MOHTAX:

Ha nsxopswaTta v Bxoaswa Tpbba. CTpenkaTa, BbpXy TS10TO Ha noMnaTa, no-
Ka3Ba nocokaTaHa notoka-¢ur. 1. Mpegn ucnep noMmnaTta MoHTUpaiTe cnupa-
TenHu kpaHose - pur. 2. BUHAT U nocTaBaiiTe noMmnaTta taka,ye BanbT Aa bbae
B XOPU30HTaNHO NOJIOXEHWe U fa ce n3bsirea KOHTaKkTa Ha BoAa C MoTopa U
knemute ¢ur. 3. TebpaocTTa Ha Bogata TH He Tpsibsa na 6bae noseye o7 15 °F.

ENEKTPUYECKO 3AXPAHBAHE:

CBbp3BaHeTo Ha UMpKynaumnoHHaTa nomna Tpsibea fa ce U3BBLPLUM OT NULE C
npodpecroHanHa kBanupukaymsa n B CboTBETCTBUE C AeNCTBALLUTE CTaHAap-
TV ¥ 3aKoHUW. 3axpaHBaLLOTO HampeXeHne n yecToTa ,TpabBa Aa 6bAAT Cb-
mMTe, KakTo e nokasaHo Ha TabenkaTta ¢ gaHHuTe. LlupkynaunoHHaTa nomMna
Tpabsa BUHATU A BbJIE 3ASEMEHA. HanpaseTe 3a3emMaBaHeTo KakTo e
nokasaHo no-gony ¢ur. 4. 3axpanaHeto Tpsibsa fa 6bae ocbllecTBEHO Npe3
noaxoAsw, npepnasuten. ManonssaiTe 3axpaHBaly kaben ¢ ryMeHa usona-
uuns 3x0,75MmM? - dur. 5. Mpeaun noMnata MOHTUPaiTe ABYNO3ULUOHEH KJHOY C
pa3cTosiHUE MeXAY KOHTaKTUTE MUH. 3 MM.

BbBEXXAAHE B EKCMJIOATALIUA:

Cnepn uHcTanauuaTta ce ybegeTe,ue cucteMaTa e NbJHa ¢ Boja npeauv aa nyc-
HeTe nomnaTa. [lycHeTe noMnaTa Ha MakCcMManHa ckopocT -pur. 6. AKo e He-
obxonnMo obe3Bb3ayLwaBaHe, 6aBHO 0TBMIATe KanaykaTta Ha ocTa U ocTaBeTe
BojaTa Aa u3Tedye 3a HAKONKO cekyHAan - ¢ur. 7. BHUMAHWUE - onacHocT oT
n3rapsHe - ¢ur. 8! MI3barsaiiTe u3non3BaHeTo Ha NoMnaTa, KoraTo HAMa BoAa
B cucTeMaTa. YnpaBneHWeTo Ha CKOPOCTTa Ce U3BBbPLUBA C MOMOLLA HA TPUMO-
3WLMOHEH NpeBKtoyBaTen - dur. 9.

NoAAPBbXKA:
LinpkynaunoHHaTa noMna He ce Hy>KAae oT NoAApPbXKa. Ha cTapTa Ha 3uMHUA ce-
30H ce ybefeTe, ye ocTa Ha MoTopa He e bnokupana - ¢ur. 10.
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TEXHWYECKU NAPAMETPU

Mogen 25-40 130 | 25-40 180 | 25-60 130 | 25-60 180 | 32-60 180 | 25-80 180 | 32-80 180
PaboteH obxsat 0,2-3,5m%h 0,2 - 4,5m%h 0,1-10,5m3/h
HanopHo Hansirane max. 3,8 m max.55m max.8m
;?;Ezgawpa Ha min. +2°C, max. +110°C
Tun Ha noMneHns o
dnyun nuTeiHa Boja
Makcumanto
HanaraHe 1,0 MPa (10 bar)
Knac sawmra P 44
Knac Ha nsonauusa H
Kabento
YNTBTHEHVE PG 9
0CTa Ha Bafia B XOPU30HTAsHO MONOXKEHME W KYTUSATa Ha KneMuTe
Wheranaumn MOHTMpaHa NPOU3BOJIHO ,HO He Mog, NoMnata
HanpexeHue 50-60 Hz, ~230V
EnekTtpuyecka
KOHcygaumq[I,ll,IH] 35/45/65 W 55/70/100 W ‘ 135/190/245 W
P3acTosiHne Mexp,
vy Y1 130 mm ‘ 180mm | 130 mm ‘ 180 mm
Knemn 11/2" ‘ 2" ‘ 11/2" ‘ 2"
Oxonna ; o o
TemnepaTypa min. +2°C, max. +40°C

OTCTPAHABAHE HA MPOBJIEMU

LEDEKTHU Bb3MOXXHU NPUYUHU Bb3MOXXHU PELLUEHUA
MpoBepeTe enekTpuyeckunte
BPBb3KM M NpeanasnTenu
[poBepeTe cToOMHOCTTa OT Ta-
6enkaTa v ocurypeTte BAPHOTO
HanpexeHue

Hsma 3axpaHBaHe

HenpasmnHo HanpexeHue

MomnaTa He Tpbrea
NedexTupan kongeHsatop(sa

MDHO¢33HVIMOTO[JM] CMeHeTe KOHAeH3aTopa

N3bepeTe MakcuManHa ckopocT
u/vnn ocsobogeTe poTopa ¢
noMoLa Ha 0TBepTKa

PoTopa e 6nokupan ot yTtaika
Ha YacTuym

[ebuta e Bucok
Bb3ayx B cuctemata
Bb3ayx B nomnaTa

M3bepeTe no-Hucka ckopocT
Obe3Bb3syweTe cuctemaTa
O6e3Bb3aylweTe noMnaTa

Cuctematae wyMHa

MomnaTa e wymHa

BXO,EL‘RLLLOTO HanaraHe e HUCKO

Ysenuuete BXO4AUWOTO HanaraHe

MomnaTa Tpbrea v cnupa
cnep KpaTKo BpeMe

3aMbpcaBaHe UK napyeTa
Mex/y poTopa u cTaTtopa nunm
Mexjy poTopa v Kopnyca Ha
nomnata

YBepeTe ce,4e BaNbT Ce BbPTH
csobogHa.0TcTpaHeTe BCUUKM
3aMbpcaBaHna n/unu napyeta




FERRO FAPAHLVIOHHATA KAPTA

FTAPAHUUOHHU YCNIOBUA

.Oupma HOBACEPBW3 O®EPPO BBJITAPUA EOO[ npepocTaBsa 24-MeceyHa rapaHuus

Ha NpaBWIHOTO AeicTBMe Ha noMmna Ferro npu n3nonssaHe Ha ypeaa B CbOTBETCTBUE

C HEroBOTO NpeAHa3HaYeHne U TEXHWYEeCKUTe YCN0BUS, ONpeaeNleHn B UHCTPYKLUS -

Ta 3a eKkcnaoaTauus u 6-MeceyHa rapaHLUmus Ha U3BBLPLUEHUTE PEMOHTU U NOAMEHEHM

pesepBHYM YacTu. [apaHUMOHHUAT CPOK 3aMo4yBa Aa Teye OT Aartarta Ha nokynkara oT

KpaltHus notpebuten. MapaHuuaTa BaXu Ha TeputopuaTa Ha Penybnuka Monwa. B

4yxbuHa 3apbixkeHnsTa Ha lapaHTa NnpMeMa NpoaaBaysbT.

2.lapaHuunoHHaTa kapTa Tpsabea Aa 6bae nonbAHEeHa M nofneyaTaHa oT NpojaBaya v
0T UHCTanaTopckaTa GpupMa, KOATO € MHCTanupana noMnaTa; HenbJHa rapaHuMoHHa
KapTa e HeBanWAHa.

3.MpopaBaybT e ANbXeH fa nokaxe npoaykTa npu npopaxbarta; noteHuuanHute
nocnepBaliu NpeTeHLMK, Kacaeln NoBpeAa Ha NOBbPXHOCTTA HA NPOAYKTa, HAMa Aa
6bAat npueMaHu.

4.KnneHTbT TpsibBa fla BHece cbOTBETHA 3asBKa BbB pupMaTa, B KOATO e 6un 3akyneH
nNpoAyKTHT UK AupekTHo BbB dupma HOBACEPBW3 ®EPPO BBJIFTAPUA EOOA. B
cnyyait Ha pekfnaMauusa KIMeHTsT TpsbBa fAa NpeaoCcTaBy NPaBUIIHO NONbAHEHA ra-
paHUMOHHA KapTa v AOKYMEHT 3a MokynkaTta; pekjamauusaTta HaMa fa 6bvaart npuera,
fokaTto He 6bae pocTaBeH KOMNAEKT OT BaUAHN AOKYMEHTU.

5.MapaHuunaTa obxBala camMo fAedpeKkTu, Bb3HUKHANN N0 BUHA Ha NPOWU3BOAUTENS, a He
nopaju HenpaBWEH UK HEMbAEH MOHTaX, HECNa3BaHe Ha NPENopPbKMUTE, MOCOYEHU B
MHcTpykuymsaTa 3a Ekcnnoatauns, aedekTu, NpUYNHEHN OT 3aMbpPCABaHNS B AUCTpUBY-
LMOHHAaTa CUCTeMa, 3aMpb3BaHe, MeXaHWYHU MOBPeAN U T.H.

6.MapaHuusaTa He ob6xBalla NoBpeW, Bb3HUKHANN N0 BPEME Ha TPAHCNOPT, B pe3ynTaT Ha
HEenpaBWJIHO CKNafAMpPaHe WU HenpaBuHa eKcnioaTaunsa Ha NnpoayKTa.

7.TapaHuusta He obxBawa yacTuTe, KOWTO MOANEXAT Ha eCTeCTBEHO W3HOCBaHe B
pe3ynTaT Ha HOpMasHa eKcnioaTauns, KakTo U BCUYKK JepeKTn, NPUYNHEHN OT Ha-
NINYHUTE 3aMbpCsaBaHNs B noMnaHaTta TeyHocT. Mi3anonssaHeTo Ha noaxoAsaw, GuaTbp
NpyY BXOAa Ha MOMMNaTa e 3afAbJKUTENHO (MpexXecT GUATLP C MUHUManeH 6poit oTBOPY
200 6p./cm?).

8.KynyBaywbT rybu rapaHuMoHHUTe CU NpaBa B C/lyyail Ha BCsika HeOTOopU3npaHa HaMmeca
B NPOAYKTa (Hamnp.: M3BbPWBaHe Ha CaMOCTOATENTHU PEMOHTYU UK MoandUKaLum ot
HeoTopuanpaHu nnuua)l.




CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA » HYDRAULICKA CHARAKTERISTIKA HYDRAULICKA « CHA-
RAKTERISTIKA « HYDRAULIC CHARACTERISTIC « PARTICULARITATI HIDRAULICE « TMAPABJIU-
YECKUE XAPAKTEPUCTUKU « HIDRAULIKUS JELLEMZO « XM APABJINYHU XAPAKTEPUCTUKK
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przedawca * Vyplni prodejce ¢ Vyplni predaj

e Completed by dealer ¢ Se completeaza de

vanzator  3anonHuT gunep Forgalmazo altal kiallitva » Monbnea npogaBaysbT

Model e Mogens ® Model « Mogen

Nr pompy e Vyrobni ¢islo e Vyrobné Cisloe Serial no.
e Nr de inregistrare al pompei ® CepuitHbiil Homep ©
Cikkszam ¢ N2 Ha nomnata

Data sprzedazy ¢ Datum prodeje ® Datum predaja
Date of sale e Data vanzarii bateriei  lata npogaxw
e Az adasvételidépontja  [lata Ha npopaxbara

Wypetnia instalator « Montaz provedl « M

WHCTanaTopsuT

Firma instalujaca e Instalacni firma e InStalacna
firma e Company ¢ Numele firmei ¢ MoHTaxHas
KoMnanus ¢ Cég ¢ upma, U3NbAHWUNA UHCTaNnauusTa

Zapoznatem sie i akceptuje warunki niniejszej gwarancji.
Oswiadczam, ze zostatem zapoznany z instrukcja urzadze-
nia w zakresie prawidtowej eksplatacji. ¢ Byl jsem sezna-
men s témito zarucnimi podminkami. Precetl jsem navod k
montazi a navod k obsluze. ® Bol som oboznameny s tymito
zarucnymi podmienkami. Precital som navod na montaz a
navod na obsluhu.e | have read and accepted this warranty
terms. | have read about proper pump operation and in-
struction manual. ® Am luat la cunostinta si sunt de acord
cu conditiile de garantie.Am citit manualul de instructiuni
si am luat la cunostinta despre functionarea corespunza-
toare a pompei. ® { 03HaKOMWACS W NPUHUMAIO YCNOBKS
HacTosLLel rapaHTUK. f 03HAaKOMUACS C MHCTPYKLMel no
MOHTaXYy 1 3KcryaTauveit obopynoBaHus. ¢ Elolvastam,
éselfogadtam a jotallasi feltételeket. Elolvastama szivattyd
miikodési és hasznalati Utmutatéjat. ¢ 3anosHax ce u
rpueMam rapaHLVoHHUTe ycnosus. [leknapupam, Ye CbM
3arno3Hart C MHCTPYKLMATa 3a NpaBuJiHa eKkcrnnoaTauns Ha

az vykonal e To be filled-in by plumber » Se completeaza
de instalator » 3anonHsieT MacTep no ycTaHoBKe * A vizvezeték-szerel6 altal kitoltendd  Monbnea

Pieczatka ¢ Razitko ¢ Peciatka ¢ Stamp ¢ Stampila ¢
MeyaTb * Bélyegzd o Meuat

Pieczatka * Razitko » Peciatka ® Stamp * Stampila
e [leuatb ® Bélyegzd o Meuar

ivatela * End user statement ¢ Decla-

nyilatkozat ¢ [leknapauus Ha notpe6utens
Podpis uzytkownika /imie i nazwisko/ * Podpis uZivatele
 Podpis uzivatela ® User signature » Semnatura utiliza-
torului e Moanuck nonb3osatens ¢ Felhasznald alairasa o
Mopnwuc Ha notpebutens

CbOPBHXEHNETO.

Producent
FERRO S.A., ul. Przemystowa 7
32-050 Skawina, PL, www.ferro.pl

Distributor

NOVASERVIS spol. sr.o., Merhautova 208
Brno, CZ, www.novaservis.cz
Distribuitor

NOVASERVIS FERRO GROUP, Cluj Napoca
Piata 1848, nr 2, RO, tel: +40264522524
www.novaservis.ro, www.ferro.ro

Forgalmazo

NOVASERVIS FERRO HUNGARY Kft.

1119. Budapest, Petzval Jozsef u. 44, HU
www.novaservis.hu
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